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FO SM 12vl. EPS s funkční integritou
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trubka 110 v podlaze

žlab 400x100 pod stropem

FO SM 24vl. LAN

Prostup do 1.12b v 1.NP 

doplnit kabelový žlab

FO SM 24vl. LAN
doplnit kabelový žlab

FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

v trubce HDPE40
do objektu MFC

Prostup do 1.12a v 1.NP

-1.16b

FO SM 24vl. LAN
stáv. kabelový žlab

FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

stáv. kabelový žlab

2x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
2x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

FO SM 12vl. EPS s FI

FO SM 12vl. EPS s FI

FO SM 12vl. EPS s FI

1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x FO SM 24vl. LAN z MFC

trubka 110 v podlaze
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

trubka 110 v podlaze

1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x FO SM 24vl. LAN z MFC

trubka 110 v podlaze
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

stáv. kabelový žlab

1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x FO SM 24vl. LAN z MFC1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka

1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou -  MMI-BUS

Kabelová trasa s funkční integritou

Kabely EPS budou uloženy v trase s funkční integritou

Drát. kabelový žlab 150/60

1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x FO SM 24vl. LAN z MFC

1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1

v LAN PCO zakončit FO kabely na panelech SC
FO kabel SM 24vl. z MFC LAN č.12
FO kabel SM 24vl. z LAN MDF1
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